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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz. Nr 243 z 2010 r poz. 1623 z pdzniejszymi
zmianami) o$wiadczamy jako projektant / sprawdzajacy , ze projekt wykonawczy:

REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ
W RADOMIU UL. PLANTY 39/45, DZ. NR EWID. 87/30.
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

dla Inwestora : CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W WARSZAWIE
00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEGLOSCI 208

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
techn. elektr. Krzysztof Krawczyk
upr. bud. nr GP-1I-7342/10/93

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Artur Metlerski
upr.bud. nr GP-1I-7342/73/91
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Faswiadczenie
© PR ErzE wenyTi ke

MAF-FAM-C3U-TCN *

Pan KRZYSZTOF KRAWCTYK o numerze ewidencyinym MAZ/IE/2630/01

adres zamieszkania ul. POLICKA 2 m 11, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-16 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie) Okregowej izby InZynierow Budownictwa.

|2godnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnis L5 wrzesnia 2001 r. o podpisie el=kbronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
quf.mrinnﬂ-upul:nm h:q'm:mnm podpi icznym weryfikowanym przy pomocy weinege knvaifioowsnego certyfikntn =y
rawnowaine pod wWIgiedem shutktw praswnych dalumentom costrzonym podmisami Wi snoreceTymi.)

" ju poprawnofd danych w NiniejsTym IRASWIBDZENIL MONe SProwdzic 78 pomocy numery wenyfikacynesD MewaGEERE M
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub komtaktujac sie z Disrem winiciwe] Olrggowe] lzby Infynierdw
Budownicten.
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Radom, 1991=06-06

URZAD WOJEWODZKI

w RADD VU
Wydniale - Lt suenue)
Ne.GP=III=2342/73/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §..13 usta 1 Dkt 4 1it. d, § 4 nst. 2, §.7

-

1§ 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony“Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie zamodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwilerdza sie, Je:

PAN ARTIIR LECH _METLERSKI

maglster inzyhier. elektryk
(wymlent¢ ryrul zawodowg)

urodzony dnia 20. czerwea. 1956. ra. w._Garbatce

posiada priygotowanlc zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

kbrojektanta

w specjalnos$ci —ooro... insAtalachnn._.z_inZaniei‘y.jneiww zakresie
sieci i instalacji elektrveznych -

PAN ARTIR _LECH METLERSKT

jest upowaziniony do

1/ sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacy:
instalacje elektryczde, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne, .

2/ w budownictwie o0sdb fizyecznych - do kierowania, nadzorowania i kon-—
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk—
cyjnych elementdw sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacych
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje 1 urzgdzenia elektroenergetyczne oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablo-
wych linii energetycznych, stacji i urzgdzen elektroenergetycznych.

Otrzymuje :
Pan Artur Lech  Metlers
ul. Krélowej Jadwigi 6

26 - 600 Radom
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MAZ-P36-60QG-3UL =

Pan ARTUR LECH METLERSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2697/01

adres zamieszkania ul. SYCYNSKA 27 L, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie) Okregowej izby InZynierow Budownictwa.

{2godniz art. 3 ust 2 mwzdr-:aum:mmzﬂﬂir o podpise elektroniczoym (DT, U, 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w posted
dclﬂuﬂnnq-upﬂl:nmh:m:mﬁm, i icznym weryfikowanym przy pomocy weinege knvaifioowsnego certyfikntn =y
riwnowaine pod wrgisdem siutkdw prawnych Solumentom coEtrzonym odpisami WhEnorECeymi.)

" ju poprawnofd danych w NiniejsTym IRASWIBDZENIL MONe SProwdzic 78 pomocy numery wenyfikacynesD MewaGEERE M
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub komtaktujac sie z Disrem winiciwe] Olrggowe] lzby Infynierdw
Budownicten.
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy remontu instalacji elektrycznych
wewnetrznych w pomieszczeniach 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 na I-pietrze w budynku
Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu ul. Planty 39/45.
1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji technicznej jest:
- Umowa z inwestorem,
- Inwentaryzacji instalacji elektrycznych dla celdw projektowych,
- Uzgodnien dokonanych ze Zlecajgcym,
- Ustalen dokonanych w trybie roboczym,
- Obowigzujgce normy i przepisy.
1.3. Podstawa prawna
Niniejszy projekt wykonawczy opracowano na podstawie:
- ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z pozA. zm.),
- ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113,
poz. 759 z pdzn. zm.),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzi. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.06.2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
1.4. Stan istniejacy i zakres opracowania
W budynku CIS Radom prowadzone bedg prace remontowe obejmujgce roboty budowlane
i elektryczne w pomieszczeniach biurowych i technicznych na I-pietrze w pokojach 101, 102,

103, 104, 105, 106, 107.
8
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Istniejgce instalacje: oswietlenia ogdlnego, gniazd wtyczkowych 1-faz., listwy instalacyjne, w
ktdrych jest prowadzona instalacja okablowania strukturalnego i dedykowana instalacja
gniazd wtyczkowych 1-faz. dla zasilania urzgdzen komputerowych oraz rozdzielnic
elektrycznych na I-pietrze budynku, nie spetniajg wymagan Uzytkownika i nie spetniajg
wymagan aktualnie obowigzujgcych norm.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest demontaz istniejgcej i zaprojektowanie nowej
instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na I-pietrze budynku, ktdra spetnia aktualne wymogi
norm i oczekiwania stawiane przez Uzytkownika.
1.5. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie projektu remontu instalacji elektrycznych
w pomieszczeniach I|-pietra w budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu ul.
Planty 39/45:

e oswietlenia ogélnego pomieszczen biurowych i komunikacji,

e gniazd wtyczkowych 1-faz.,

* wymiana istniejgcych listew instalacyjnych na kanaty instalacyjne DLP do prowadzenia
instalacji okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji zasilajgcej oraz wymiana
istniejacych dedykowanych gniazd wtyczkowych 1-faz. (standard angielski),

* wymiana istniejgcej rozdzielnicy pietrowej zasilajacej proj. instalacje elektryczne,

1.6. Instalacja oswietlenia ogélnego pomieszczen.
Istniejgcy instalacje oswietlenia ogdlnego pomieszczen nalezy zdemontowac.
Roboty demontazowe obejmuja:
- oprawy oswietleniowe,
- taczniki oswietlenia,
- puszki i rozgatezniki,
- przewody instalacji w korytkach instalacyjnych w korytarzu i wtynkowe w pomieszczeniach,
W remontowanych pomieszczeniach przyjeto natezenie oswietlenia wg. polskiej normy PN-EN
12464-1:
- 500 Ix w pomieszczeniach biurowych,
Do oswietlenia pomieszczen przewidziano oprawy oswietleniowe typu LED:

1) Oprawy 4845201 MODERNA 2 597, 35 W, w pokojach biurowych do sufitu podwieszanego - 30

szt.

9

"MAREL - PROJEKT" s.c. Biuro Ustug Technicznych 26 - 600 Radom ul. Traugutta 54/12



Do proj. obwoddéw oswietlenia ogdlnego pomieszczen nalezy przytaczyé oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne w remontowanych pomieszczeniach zatgczajgce sie w czasie zaniku
napiecia oswietlenia podstawowego, gdyby zaistniata potrzeba ewakuaciji.

taczniki oswietlenia 16 A, 250 V, IP20 mocowac w podtynkowych puszkach koncowych
PK-3 z wkretami mocujgcymi w pom. suchych instalowac na wys. 1,15 m od podtogi.

Proj. obwody os$wietlenia z rozdzielnicy pietrowej TO-7, nalezy wykonaé przewodami
YDYzo 2/3/4/5 x 1,5 mm2 prowadzonymi:

- w korytku instalacyjnym blaszanym KPR—200 mm nad sufitem podwieszonym w korytarzach,
- w rurach instalacyjnych RB18 na uchwytach z puszkami odgateznymi POI 18, IP-44
z zaciskami 5 x 2,5 mm2 w komplecie, nad sufitami podwieszonymi w pomieszczeniach
biurowych i korytarzach,
1.7. Instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz. 230 V ogdlnego przeznaczenia.

Istniejgcy instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. 230 V w pomieszczeniach nalezy

zdemontowacd. Roboty demontazowe obejmuja:

- gniazda wtyczkowe 1-faz. 230V,

- puszki i rozgatezniki,

- przewody instalacji w korytkach instalacyjnych w korytarzu i wtynkowe w pomieszczeniach,

Gniazda wtyczkowe 1-faz. 16 A, 250 V, IP20 dwukrotne z ramka 2-krotng mocowa¢ w
podtynkowych puszkach korcowych PK-4 do zestawdw wielokrotnych z wkretami mocujgcymi
w pom. suchych instalowaé na wys. 0,3 m od podfogi.

Proj. obwody gniazd wtyczkowych 1-faz. z rozdzielnic pietrowych TO-7, nalezy wykonaé
przewodami YDYzo 3 x 2,5 mm2 prowadzonymi:

- w korytku instalacyjnym blaszanym KPR—200 mm nad sufitem podwieszonym w korytarzach,
- w rurach instalacyjnych RB18 na uchwytach z puszkami odgateznymi POI 18, IP-44
z zaciskami 5 x 2,5 mm2 w komplecie, nad sufitami podwieszonymi w pomieszczeniach
biurowych i korytarzach,
- w rurach instalacyjnych RB18 pod tynkiem na odcinkach pionowych na scianach w pom.
Biurowych.
1.12. Rozdzielnica pietrowa TO-7
Istniejgcg rozdzielnice pietrowg TO-7, na I-pietrze (ztozone z kilku réznych obuddéw)

nalezy zdemontowacd.
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W ich miejsce projektuje sie nowg rozdzielnice pietrowg TO-7 typu ZELP w obudowie
metalowe]j podtynkowej (o wym. 400 szer. x 2050 wys. x 250 gteb. mm) pokazanych na rys. 5E

Rozdzielnica typu ZELP bedzie podzielona na przedzialy wyposazone w drzwiczki
metalowe z zamkami z kluczem, w ktdrych bedg instalowane aparaty modutowe na szynach
TH-35 oraz wyposazone w maskownice do ostony aparatow. W gornym przedziale bedzie
tablica licznikowa 3-faz. a drzwiczki wyposazone we wziernik z szybg do odczytu wskazan
licznika.

W dolnej czesci ZELP wyposazyé w przepust stropowy do prowadzenia pionowych
wewnetrznych linii zasilajgcych WLZ.

1.15. Wymiana listew instalacyjnych dla okablowania strukturalnego.

Istniejaca instalacja okablowania strukturalnego (komputerowa i telefoniczna) oraz
dedykowana instalacja do gniazd 1-faz. 230 V zasilajgcych urzadzenia komputerowe jest
prowadzona w listwach instalacyjnych LN5020 natynkowych a gniazda elektryczne 2 x
2P+Z/STANDARD ANGIELSKI/ i logiczne RJ 45 + RJ 11 + RJ 11 (PEL — punkt elektryczno-logiczny)
w pomieszczeniach sg umieszczone w obudowach natynkowych obok listew.

W pomieszczeniach projektuje sie wymiane (po tych samych trasach) istniejgcych
listew LN na kanaty kablowe systemu DLP 50 x 80 MM, w ktérych bedg prowadzone przewody
instalacji okablowania strukturalnego (komputerowa i telefoniczna) i instalacji dedykowanej
do gniazd 1-faz. 230 V oraz zainstalowane gniazda 2 x 2P+Z/STANDARD ANGIELSKI/ i istniejgce
logiczne RJ 45 + RJ 11 + RJ 11 (PEL — punkty elektryczno-logiczne). Nalezy réwniez wymieni¢
pozostate gniazda (PEL — punkt elektryczno-logiczny) sgsiadujace z listwami lecz umieszczone z
drugiej strony $ciany.

Proj. kanaty kablowe systemu DLP 50 x 80 mm bedg ztozone z nastepujgcych elementow:
1) podstawa kanatu systemu DLP 50 x 80 mm,
2) ostona potgczenia podstawy kanatu 50 x 80 mm,
3) pokrywa kanatu szerokosé¢ 65 mm do kanatu 50 x 80 mm,
4) przegroda separujgca bez zatrzaskéw do kanatu 50 x 80 mm,
5) zaslepka koricowa kanatu 50 x 80 mm,
6) tacznik ptaski regulowany korpus 90°+/-2,5°,
7) tacznik ptaski regulowany tgcznik VDI,
8) uchwyt do osprzetu (kompletny) 8-modutéw,

9) kat wewnetrzny regulowany korpus 95°-120° z przegrodg 95°-120°,
11
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10) kat zewnetrzny regulowany korpus 60°-120°,

11) puszka natynkowa dla 10 lub 4x2-moduty poziome.

W kanatach DLP 50x80 mm oraz w puszkach natynkowych Mosaic dla 10 lub 4x2-modutow
poziomych nalezy zainstalowa¢ nowe gniazda dedykowane 2 x gniazdo 2P+Z - 13A /standard
angielski/ biate w uchwycie do osprzetu (kompletnym) 8-modutdw dla inst. komputerowe;.

Do montazu istniejgcych modutéw gniazd RJ45 i RJ11 w proj. kanatach DLP 50x80 mm oraz
w puszkach natynkowych Mosaic dla 10 lub 4x2-modutéw poziomych nalezy zainstalowac
zestawy instalacyjne DIN 50x50 mm 3xRJ45 (z ramka): ptyta czotowa 50x50 mm katowa DIN
3xRJ45 kpl. z ramka z blachg montazowa 80x80 mm, $sruby do mocowania, etykiety opisowe i
przezroczyste ostony, w standardzie 2 zaslepki.

Moduty gniazd RJ45 i RJ11 przenies¢ do proj. puszek natynkowych i kanatéw DLP bez

odtaczania kabli UTP — montaz na zatrzask.

1.16. Montaz dodatkowego korytka instalacyjnego.

W korytarzach na I-pietrze nad sufitem podwieszonym znajdujg sie dwa ciagi istn.
korytek blaszanych, w ktérych sg utozone przewody instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Ze wzgledu na przepetnienie korytek i brak miejsca na utozenie nowych przewoddéw oraz w
celu uporzgdkowania prowadzonych przewodow, projektuje sie utozenie dodatkowego ciggu
korytek typu KPR-200 mocowanego do stropu betonowego na wspornikach sufitowych
WSS200 h=120 mm $rubami tulejowymi rozporowymi STR M 6/10x100 w obrebie pokoi od
101 do 107.

Istniejgce  obwody instalacji elektrycznych dla remontowanych pomieszczen:
oswietlenia ogdlnego, gniazd 1-faz. ogdlnych i gniazd 3-faz. z istniejgcych korytek nalezy
zdemontowac.

Istniejgce okablowanie instalacji teletechnicznych nalezy pozostawic¢ bez zmian.

Proj. obwody instalacji elektrycznych dla remontowanych pomieszczen nalezy ukfadac
w nowym korytku KPR-200.

1.17. Przeniesienie istniejacych czujek sygnalizacji pozarowej SAP.

W budynku znajdujg sie istniejace optyczne czujki dymu (OCD) instalacji sygnalizacji
pozarowej SAP, ktdére sg umieszczone na stropie a okablowanie do nich jest prowadzone w
istniejgcym korytku blaszanym w korytarzach oraz w istniejgcych listwach instalacyjnych LN w

pomieszczeniach. W remontowanych pomieszczeniach biurowych na |I-pietrze bedg
12
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montowane sufity podwieszone kasetonowe 600 x 600 mm i w zwigzku z tym, nalezy
przenies¢ istniejgce czujki z stropow na sufity podwieszone. Czujki nalezy przesunaé¢ w
kierunku drzwi pomieszczen aby wykorzystac istniejgce okablowanie. W przypadkach gdy
przewody istniejgcej instalacji okazg sie zbyt krétkie, nalezy wymienié caty odcinek przewodu
od czujki do czujki. Stosowac przewdd pozarowy YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2, ktdry nalezy

mocowac na stropie wtasciwym — nie dopuszcza sie uktadania luzem na suficie podwieszonym.

2. Przepisy prawne i normy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 nr 120, poz.1133 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120, poz.1126 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.z 2001r. nr 62 poz.
627 z pdin. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane( Dz. U. z 2003 r., nr 207 poz. 2016 z p. zm.)

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN —EN 12464 — 1:2006 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy
we wnetrzach

- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura tgczeniowa
i sterownicza.

- PN-83/E —04040.03 Pomiary fotometryczne i radiometryczne. Pomiar natezenia o$wietlenia.

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

UWAGA:

Wszelkie uzyte w opracowaniu typy i nazwy materiatow i urzagdzen maja na celu

opisanie wymaganych parametrow technicznych i funkcjonalnych zaproponowanych

rozwigzan projektowych.
13
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