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InformATYKi STATYSTYCZNE]

CIS-WAG.2720.4.2017 : Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centrum Informatyki Statystycznej w Warszawie (00-925), al. Niepodlegtoici 208, zaprasza do
zfozenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji
rozdzielni sredniego napigcia w budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu przy ul.
Planty 39/45 w celu zapewnienia wiasciwej ochrony przeciwporaieniowe;j.

1. Wymagania dotyczace Wykonawcy

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy posiadajacy wymagane prawem uprawnienia
niezbedne do wykonywania prac okreslonych w zapytaniu ofertowym.
Do oferty nalezy dofaczyé kopie dokumentéw potwierdzajacych posiadanie tych uprawnien.

Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykona’f‘ co
najmniej 1 ustuge polegajgcg na wykonaniu dokumentacji projektowej rozdzielni energetycznej
$redniego napiecia (informacje dotyczace tej ustugi nalezy podac na formularzu oferty).

2. Wymagania dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Zgodnie z posiadang opinig techniczng, optymalna metoda zapewnienia wiasciwej ochrony
przeciwporazeniowej rozdzielni SN 15kV jest zakonczenie eksploatacji dotychczasowych urzadzen
rozdzielni i zastapienie ich nowym rozwigzaniem spetniajgcym wymagania dotyczace bezpieczeristwa.
Na tej podstawie Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania nowej rozdzielni SN 15kV w miejsce
istniejacej.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna obejmowacd: projekt elektryczny budowlano-
wykonawczy, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét, informacje o planie bioz oraz czgéé
kosztorysows, tj. przedmiar rob6t, wykaz materiatéw i podzespotdw, kosztorys inwestorski.

Projekt elektryczny 15kV powinien zawiera¢ m.in.: projekt obwoddéw gtéwnych i elewacji urzadzen,
obliczenia zwarciowe i nastawy zabezpieczen, ukiady pomiarowe, instalacje przepieciows i
uziemiajaca.

W przedmiarze i kosztorysie inwestorskim nalezy uja¢ demontaz dotychczasowe]j rozdzielni SN, wraz z
utylizacjg materiatéw z demontazu, oraz konieczne roboty budowlane.

Podstawa do wykonania projektu beda warunki przytaczenia wydane przez PGE ZEORK Dystrybucja
Sp. z o.0. Rejonowy Zaktad Energetyczny Radom, ul. Srednia 49, ktére w ramach realizacji
zamowienia uzyska¢ musi Wykonawca.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna okredlaé parametry techniczne zastosowanych
materiatéw (urzadzen, wyposazenia) i technologie robdt w sposéb nie utrudniajacy uczciwej
konkurencji. Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub
pochodzenie, jezeli jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia lub jesli obowigzek taki
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wynika z odrebnych przepiséw, albo jako przyktad istniejacego rozwigzania (stosujgc wdwczas
okreslenie ,na przyktad: ”).

Podstawa opracowania projektu winny byé aktualnie ohowigzujace przepisy Prawa budowlanego i
obowigzujgce normy branzowe oraz wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Dokumentacja projektowa powinna posiadaé pozwolenia, uzgodnienia i opinie jesli wymagane sj
obowigzujagcymi przepisami.

Wymaganym jest, aby po uzyskaniu zaméwienia, Projektant dokonat wizji lokalnej w obiekcie i
dokonat niezbednych uzgodnien z przedstawicielami Zamawiajacego.

Opis projektowanych rozwigzan musi byC jednoznaczny i wyczerpujacy, tak by mégt stanowic opis
przedmiotu zamodwienia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robédt,
zgodnie z ustawa Prawo zamdwien publicznych.

Projekt powinien uwzglednia¢ wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w obiekcie bedgcym w
ciggtej eksploatacji.

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ 3 egz. dokumentacji w formie papierowej plus 1 egzemplarz
w formie elektronicznej (w formacie AutoCAD oraz MS Word/MS Excel) na ptycie CD.

3. Wizja lokalna

Wizja lukalna, podczas ktdre] Wykonawcy beda mogli zapeznad sie z uwarunkowaniami technicznymi
dla wykonania projektu odbedzie sie w dniu 23.02.2017 r. o godz. 10.00 {zbidorka w holu gfownym w
budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu przy ul. Planty 39/45}.

4. Termin wykonania zamdéwienia

Termin wykonania zamdwienia publicznego: do 45 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Sposdb przygotowania oferty
Oferte naleiy ztozy¢ na Formularzu ofertowym stanowigcym Zatgcznik 1 do Zapytania ofertowego.

Cena oferty musi obejmowac wszystkie koszty i sktadniki niezbedne do wykonania przedmiotu
zapytania.

Cena ofertowa musi uwzgledniaé koszt nie mniej niz 3 nadzoréw autorskich przy realizacji robdt na
igdanie Zamawiajgcego oraz udziatu w czynnosciach odbiorowych nowej rozdzielni.

Ceny nalezy zackragli¢ do dwdéch miejsc po przecinku.
Oferta winna hy¢ podpisana przez osobe upowainiong do reprezentowania Oferenta.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé uniewainienia zapytania ofertowego na kazdym etapie
postepowania.

W przypadku, gdy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza uchyla sie od
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejszg sposréd pozostalych ofert.

6. Kryterium oceny ofert

Cena 100 %




7. Termin ptatnosci:

Termin ptatnosci 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

8. Termin i miejsce ztozenia oferty
Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 28.02 2017 r. do godz. 14.00.

Oferta powinna by¢ przestana za posrednictwem: poczty elektronicznej e-mail: d.szlazak@stat.gov.pl
, faksu nr 22 608 38 66, poczty, kuriera lub teZ dostarczona osobiscie Zamawiajacemu pod adres:
Centrum Informatyki Statystycznej w Warszawie, przy al. Niepodlegtosci 208, pok. 635.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za nieterminowe ztozenie oferty w szczegélnosci w
sytuacji, gdy oferta sktadana osobiscie, nie zostanie ztozona w pokoju wskazanym przez
Zamawiajgcego w terminie podanym powyie].




