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Uwagi:
1. Zabudować obudowy wg elewacji obok
2. Dołożyć zabezpieczenia różnicowo-prądowe dla każdego nowopodłączanego obwodu

4. Pozostawić minimum 30% miejsca na rozbudowę
5. Wykonać nowe okablowanie pomieszczenia
6. Podłączenie nowych odbiorników może być wykonane po konsultacjach zobsługą

3. W przypadku zapotrzebowania na dodatkowe elementy instalacji, 
oraz wszelkie odstępstwa od projektu należy ustalić z autorem projektu.

7. Rzeczywiste obciążenie będzie możliwe do określenia w trakcie eksploatacji
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NIE DOTYKAĆ! 

URZĄDZENIE 

ELEKTRYCZNE!
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Przycisk awaryjnego wyłączania

cewka wybijakowa

8. Rozdzielnicę zasilić z rozdzielnicy głównej budynku C.
Nr zabezpieczenia ustalić z Zamwiającym na etapie realizacji.
Zastosować wkładki bezpiecznikow 63A lub odpowiednik w postaci wyłącznika nadprądowego.
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